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내부전경 터널의 제원

전폭 : 9.98m

높이 :  6.7m

연장 : 993m

화재 사진 화재 개요

일시 : 2005. 11. 1

장소 : 대구 달성군 구마고속도로상행선

원인 : 15t트럭화재후미사일추진체 폭발

표. 1 한국 달성터널의 화재개요

모형터널제원
100 × 16.75 × 24.95 

모형  4개(일반모형)

30 ×16.75 × 24.95 

FAN설치 모형 1개

모형터널사진

표 2 모형터널의 개요
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그림. 1 계산 영역과 경계조건

3. 결과 및 분석
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     그림. 2 터널내의 압력분포       그림. 3 속도분포(x=1, 2.5, 5 9)
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그림. 4 Fan유속에서의 터널의 평균유속     그림. 5 터널내의 마찰계수

4. 결론
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