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요  약

최근에 고층 빌딩의 수요 증가에 따른 성능 주설계에 한 심이 고조되고 있다. 이

에 건축 공사에 있어서 가장 요한 요소인 화재 항에 하서 외국 사례  용 방법에 

한 개념을 이해함으로서 보다 효과 인 건축물 시공에 도움이 되고자 한다.

1. 서 론  

최근에 고층 건축물의 증가로 인한 화재 시 형 인명 피해로 직결된다. 이에 안  

피난의 요성의 두로 소방 분야의 선진 기술인 성능 주 설계(performance based 
design)에 한 국내외 심이 높아지고 있다[1-3]. 그러나 국내에는 아직 데이터베이스 부

재  소방 엔지니어의 공학 인 교육의 미흡으로 실제 성능 주 피난 설계에 많은 어려

움이 있다. 본 논문에서는 NFPA  SFPE에서 언 하고 있는 화재 항에 해서 살펴보

고 이를 반 한 국내 건축물 설계 기술 개발  소방 성능 주 설계 이해에 도움이 되고

자 한다.

2. 연구 범

고층 건물의 소방 설계에서 크게 active system과 passive system 으로 나  수 있다.
Active system 으로는 표 인 로 스 링클러설비 등 수계 소화 설계와 special hazard 

system을 한 가스계 소화 설비 등을 들 수 있다. 
Passive system 에는 표 으로 인명 안 (life safety) 의 피난 설계 와 이번 논문에

서 언 하는 화재 항(fire resistance) 에서의 건축구조(building construction)로 나  수 
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있다.
소방 공학 에서 표 인 건축 구조(building construction) 참고 문헌으로는 아래와 

같다. 
(1) NFPA발행, FPH(Fire Protection Handbook, NFPA) 의 Section 18  section 19
(2) SFPE 발행, HFPE(Handbook of Fire Protection Engineering) 의 Ch. 4-8  Ch. 4-8
(3) NFPA 251 
(4) ASCE 발행, Standard Calculation Methods for Structural Fire Protection 

FPH 19.1 에서는 construction type을 Type x (a b c)와 같이 표기하고 있다. 
여기서, x 는 construction type에 따라 I, II, III, IV, V 로 나 다.
I 는 "fire resistive(내화성)", II 는 "noncombustible(불연성)", III 는 "ordinary", IV 는 

“heavy timber or mill", V 는 ”frame"을 나타낸다.
한, (a b c)에서 a는 외벽(exterior wall)의 화재 항, b는 기둥과 빔(columns and 

beams)의 화재 항, c는 바닥과 천장(floor 와 roof) 의 화재 항을 말한다.   

를 들어, Type II(111) 이라면, 불에 타지 않는 성능을 가진 불연성(noncombustible) 건

축물로서 외벽들의 화재 항은 1시간, 기둥  빔의 화재 항은 1시간, 바닥과 지붕의 화

재 항은 1시간임을 말한다. 

단, 외 으로 Type II(222)는  외벽, 기둥(빔)  바닥(지붕)  1시간 화재 항은 가지

는 요소를 가질 수 있다. 

다음으로, 실제 화재 항을 계산하는 방법을 살펴 보도록 하자.

보이드(void)을 가진 화재 항의 등가 두께 T  는 다음 식과 같이 표 된다.

T  = 


 (in.) (1)

여기서, V는 net volume (= gross - voids) (in.)이고, L은 블록(block)의 공칭 길이 (in.), 
H는 블록(block)의 공칭 높이 (in.)을 말한다.

그 다면, 두께에 한 화재 항 계식에 한 데이터 베이스에 해서 궁 할 것이

다. 이는 ASCE 발행된 Standard Calculation Methods for Structural Fire Protection에서 상세

히 엿볼 수 있다. 이 책은 크게 Concrete, Timber, Masonry, Steel 에 한 각각의 화재 

항 데이터 베이스를 언 하고 있다.

를 들어, 석회질 자갈 (calcareous gravel) 로 만들어진 콘크리트 블록(concrete block) 이 
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(in.) ×


(in.)×


(in.) 으로 측정되었다. 보이드(voids) 체 은 346 in 이다. 화재 

항을 구하면, 공칭 15 ′′×8 ′′×8 ′′ 이고, V = 8×8×16346 = 678 in 이다. 따라서, 
 

T  = 


 = 


  (in.)

아래 ASCE 발행된 Standard Calculation Methods for Structural Fire Protection에서 언 된 

Table 4-1를 참고하면[4],  화재 항이  3시간임을 알수 있다. 즉, 3시간동안 방화구획으로

서의 성능을 유지하거나 는 하  지지력의 손실없이 화재에 견딜 수 있음을 알 수 있

다. 

Steel 에 한 화재 항의 개념에서는 UL 표기법  W/D 비가 요하다. 여기서, W

는 Weight(lb./ft of length)을 말하고, D는 heated perimeter(in.)을 말한다.  

표 1. UL 기  설계을 한 화재 항 표기법
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표1은 UL 기  화재 항 설계 문자  숫자의 의미를 표로 정리해 보았다.

를 들어, fire resistance design “X517” W10×49 column 은 표1을 읽어보면, 석고

(gypsum wallboard)로 보호된 철골 기둥(steel column) 구조임을 나타낸다. 여기서, W는 

wide flange ( 는 H-shped) 임을 말하며, 10은 깊이(in.) 이고, 49는 무게 (lbs/ft)를 말한

다. 

그리고, 철골(steel)의 화재 항에서 요한 의미인 W/D가 증가할수록 화재 항은 크

고, W/D가 감소할수록 화재 항을 감소함을 나타낸다. 즉, 철골 재료의 화재 항을 상

으로 비교하기 해서 꼭 필요한 인자이다. 아래 그림은 철골에서 실제 heated 

perimeter (D) 를 구하는 수식을 도시한 그림이다[4]. 

  

3. 결  론

건축물의 성능 주설계에 있어서 아직까지는 국내 실정에 맞는 데이터베이스 부재로 

화재 항에 한 수식  계산  기 이 명확히 제시되지 못하고 있다. 이 논문에서는 

외국에서 사용되고 있는 화재 항의 기본 인 계산법  표기를 이해함으로서 화재 항

을 통한 건축물 소방 설계의 국내 기  확립에 안목을 기르는데 목 을 두었다. 
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