
ABSTRACT

3kWh 급 가정용 Energy Storage System (ESS)는 배터리

팩의 수명 관리상 배터리팩의 전압을 48V의 공칭전압으로 설

계하는 것이 일반적이다. 상용 변압기를 사용하여 48V의 낮은

직류 링크 전압을 갖는 ESS를 220V 교류 계통과 연계하기 위

하여는 30V 정도의 낮은 인버터 출력단 교류전압을 220V로

승압하여야 한다. 이 경우 ESS의 교류 측 전압 및 전류 파형

을 정형적으로 만들어주기 위한 LC 필터 요소로서 저전압/대

전류 용 필터 인덕터를 제작하는 것이 쉽지 않다. 다시 말해,

성능이 보장된다면 교류 측 LC 필터를 상용 변압기의 고전압

측에 설치하는 것이 바람직하다. 본 논문에서는 상용 변압기를

사용하는 가정용 ESS의 교류 측 필터의 설치 위치에 따른 설

계 및 제작 시 고려 사항과 특성에 대하여 연구하였다.

1. 서론

최근 급격한 에너지 사용으로 인해 전력수요가 전력설비의 공

급능력을 초과하면서 대규모 정전 사태가 발생하는 일이 증가함

에 따라, 전력망에서 수요와 공급의 완충역할을 하는 Energy

Storage System (ESS)에 대한 관심이 높아지고 있다. 그중에서

가정용 ESS는 3kWh 정도의 용량이 선호되고 있다. 이러한 레

벨의 용량을 갖는 ESS에서는 배터리팩의 수명 관리상 배터리팩

의 전압은 48V의 공칭전압으로 설계하는 것이 일반적이다.

따라서 220V 교류 계통과 연계해야 하는 가정용 ESS는

DC/DC 컨버터를 사용하여 Power Conditioning System (PCS)

의 직류 링크 측 저전압을 승압 시키거나, PCS의 교류 측에 상

용 변압기를 사용하여 교류전압을 승압하여야 한다. 부피와 중

량의 면에서는 DC/DC 컨버터를 사용하는 것이 유리하지만, 연

속적인 전력 공급을 수행해야 하는 ESS의 신뢰성 측면에서는

수동부품인 상용 변압기를 사용하는 것이 바람직하다.

PCS의 교류 측 전압 및 전류 파형을 정현적으로 만들어주

기 위한 LC 필터는 일반적으로 상용 변압기의 1차 측에 설치

하여야 하지만, 가정용 ESS와 같이 PCS의 직류 링크 측 전압

이 48V 정도로 낮아서 교류 측 전압이 30V 정도로 낮아지는

경우, 저전압/대전류 용 필터 인덕터를 제작하는 것이 쉽지 않

다. 예를 들어 220V/2.5kW 조건에서 필터 인덕터가 3mH/12A

로 설계되었다면 30V/2.5kW 조건에서는 등가적으로 필터 인

덕터가 56uH/88A로 설계되어야 한다. 통상적으로 3mH/12A

급의 필터 인덕터는 표준적으로 많이 사용되며 제작하기도 간

편하지만, 56uH/88A 급의 필터 인덕터는 제작하기가 용이하지

않으며 비용이 증가한다.

따라서 성능이 보장된다면 교류 측 LC 필터를 상용 변압기

의 2차 측에 설치하는 것이 바람직하다. 본 논문에서는 상용

변압기를 사용하는 가정용 ESS PCS의 교류 측 필터의 설치

위치에 따른 설계 및 제작 시 고려 사항과 특성에 대하여 연

구한다.

2. 필터의 위치에 따른 출력특성 실험

2.1 상용 변압기를 사용한 ESS-PCS 회로

그림 1은 교류 측 LC 필터의 위치에 따른 ESS PCS의 두

가지 전력 회로 토폴로지를 보인다. 그림 1a)는 상용 변압기를

사용하는 기존의 ESS PCS의 전력 회로 토폴로지이고 그림 b)

는 제안된 ESS PCS의 전력 회로 토폴로지이다. 제안된 전력

회로 토폴로지는 상용 변압기의 후단에 교류 측 LC 필터가 위

치한 모양으로 PCS의 정지전력형 스위치에 의하여 발생된 고

주파의 PWM 구형파가 상용 변압기에 의하여 고전압으로 승

압 된 후 LC 필터를 거쳐 정현파를 출력하게 된다.

a)

b)
그림 1 ESS-PCS의 전력회로 토폴로지; a) 상용변압기 전단에 교류측 

LC필터 설치, b) 상용변압기 후단에 교류측 LC필터 설치

2.2 실험 조건

Parameters Value

VDC 40[VDC]

Ma 0.8

L1 56[uH]

C1 250[uF]

L2 3[mH]

C2 4.7[uF]

RL 80[Ω]

V1V2 30:220

표 1. 실험 조건 

표 1은 필터의 위치에 따른 가정용 ESS PCS의 출력특성 실

험 조건을 보인다. 본 연구에서는 제시된 두 가지 전력 회로 토

폴로지에 따라, LC 필터의 위치를 변압기의 1차측과 2차측에 각

각 적용해가며 그에 따른 출력 전압의 비교 실험을 진행하였다.

상용변압기를 사용한 가정용 ESS PCS의 출력필터 특성
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2.3 필터의 위치에 따른 출력특성

그림 2에 부하 전압 파형을 비교하였다. 그림 2a)에 보이는

기존의 ESS PCS 전력회로 토폴로지에 따른 부하 전압의

RMS 값은 134.65[V]이고 그림 b)에 보이는 제안된 ESS PCS

전력회로 토폴로지에 따른 부하 전압의 RMS 값은 123.39[V]

로서, 제안된 LC 필터 설치 방식이 기존 방식에 비하여 약

92%로 전압이 작게 출력되는 것을 볼 수 있다. 이는 제안한

ESS PCS 전력 회로 토폴로지가 기존 방식에 비하여 직류 링

크 전압 사용률이 조금 낮아지는 것을 의미한다.

a) b)

그림 2 부하전압 파형 비교; a) 기존의 ESS-PCS 전력회로 토폴로지, b)

제안된 ESS-PCS 전력회로 토폴로지

그림 3은 본 연구에서는 제시된 두 가지 전력 회로 토폴로

지에 따른 상용 변압기의 1차 측 및 2차 측 전압 파형을 보인

다. 그림 3a)는 기존의 ESS PCS 전력 회로 토폴로지에 따른

상용 변압기 1차 측의 전압 파형으로서 60[Hz]의 기본 주파수

를 갖고 있다. 그림 3b)는 같은 조건의 2차 측 전압 파형이다.

기존의 ESS PCS 전력 회로 토폴로지에 따른 상용 변압기 1

차 측 전압의 RMS 값은 18.83[V]이고 2차 측 전압의 RMS 값

은 134.65[V]으로서 전압 변환비는 약 7.15 배이다.

한편, 그림 3c)는 제안된 ESS PCS 전력 회로 토폴로지에 따른

상용 변압기 1차 측 인가전압 파형으로서 기본적으로 10[kHz] 구

형파임을 알 수 있다. 그림 3d)는 같은 조건의 2차 측 전압 파형

으로서 역시 10[kHz]의 구형파가 전달되는 것을 볼 수 있다.

a) b)

   

c) d)

그림 3 a) 상용 변압기를 거친 60[Hz] 정현파의 1차 측 전압, b)상용 변압기

를 거친 60[Hz] 정현파의 2차 측 전압, c) 상용 변압기를 거친 10[kHz] 구형

파의 1차 측 전압,  d)상용 변압기를 거친 10[kHz] 구형파의 2차 측 전압

기존ESS PCS 토폴로지 제안된ESS PCS토폴로지

전달 주파수 60[Hz] 정현파 10[kHz] 구형파

승압비(RMS) 7.15 7.05

부하전압 134.65[V] 123.39[V]

전압효율 100% 92%

표 2. 변압기의 승압비 V2/V1실험 조건 

표 2에보이는바와같이제안한토폴로지의 1차측과 2차측파형

의 RMS 값을 비교하면 약 7.05배가 된다. 그러나 그림 3b)를 분석하

면 1차 측 구형파의 평탄한 전압 구간에서 p p 값은 68[V]이고 2차

측의 구형파의 평탄한 전압 구간에서 p p 값은 430[V]으로 10[kHz]

스위칭주파수대기본구형파의전압변환비는약 6.3 배로나타난다.

이를 설명하기 위하여 10[kHz] 스위칭 주파수대 구형파가 상

용 변압기의 1차 측에서 2차 측으로 승압 될 때 공진 성분의

크기를 비교하였다. 그림 4에서 2차 측 구형파의 스케일을 조

정하여 1차 측 구형파와 2차 측 구형파의 평탄한 안정점을 일

치시켜서 기본 구형파의 승압비를 Normalize 시킴으로써 공진

성분 만의 차이를 분석하였다. 그림4에서 볼 수 있듯이 2차 측

구형파의 진동이 1차 측의 진동에 비해 더 크므로 이로 인한

RMS 값의 증가가 구형파의 전압 변환비를 증가시키게 된다.

  그림 4 상용 변압기를 거친 10[kHz] 구형파의 1차측과 2차측의 공진성분 분석 

결론적으로 그림 3c)의 RMS값은 37.59[V]이고 그림 3d)의

RMS값은 265.2[V]으로서 10[kHz] 구형파의 전압변환비는 약

7.05배가 된다. 이 결과로 60[Hz] 정현파와 10[kHz] 구형파가

상용 변압기를 거쳤을 때의 전압 전환비의 차이는 약 92%가

되는 것을 알 수 있다.

3. 결론

본 논문에서는 상용 변압기를 사용한 가정용 ESS PCS의 필터

의 위치에 따른 출력전압 특성을 연구하였다. 기존의 전력회로 토

폴로지와 제안된 전력회로 토폴로지의 부하 측 출력전압은 약

92%의 차이가 발생함을 확인하였다. 제안한 전력 회로 토폴로지는

부하 측 출력전압이 92% 정도로서 전압 사용률 면에서는 약간 불

리하지만, 가정용 ESS PCS를 구축하는데 있어서 제작하기가 용

이하지 않고 비용이 증가하는 저전압/대전류형 필터 인덕터를 사

용하는 대신에, 표준적으로 많이 사용되며 제작하기도 간편하여 비

용이 적게 드는 220V 용 필터 인덕터를 사용할 수 있다는 장점을

제공한다. 본 연구에서는 상용 변압기의 철심을 일반적인 규소강

판을 사용하였지만, 변압기 철심을 아몰퍼스 강판 등 고주파 특성

이 좋은 코어를 사용한다면 제안된 전력회로 토폴로지가 전압 사

용률 면에서도 우수한 성능이 보장될 것으로 사료된다.
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