
그림 1  상 다이오드 합성전압을 이용한 결상사고 감지회로3

Fig. 1  open-phase fault detection circuit using 3-phase 

diode combined voltage
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그림 2  상 다이오드 합성전압 정상상태3 ( )

Fig. 2 Three-phase diode combined voltage (steady state)

그림 3  상 다이오드 합성전압 상 결상3 (1 )

Fig. 3 Three-Phase diode combined voltage (1-open phase 

fault)

그림 4  상 다이오드 합성전압 상 결상3 (2 )

Fig. 4  Three-Phase diode combined voltage (2-open phase 

fault)

그림 5 기반의 결상사고 원격 알람시스템 IoT 

Fig. 5  IoT-based open phase fault remote alarm system

- 541 -



감지 응답시간  ( : 235ms)     

그림 6  상 결상사고 동작특성 파형R

Fig. 6 R-phase open-phase fault motion characteristic 

waveform

모바일앱 대기화면 < >  정상상태 동작화면 < > 결상사고 발생상태 < >

그림 7  모바일 폰 앱 구동 화면

Fig. 7  Mobile phone app activation screen
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