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3- 벨 반 리지 인버터로 구성된 새로운 UPFC의 

동특성 분석
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Dynamic Characteristic Analysis of Novel Unified Power Flow Controller Using 

3-Level Half-Bridge Inverter Modules
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Abstract - This paper proposes a novel UPFC based on 3-level Half-bridge modules, isolated through single-phase 

multi-winding transformers. The dynamic performance of proposed system was analyzed by simulation with EMTDC, 

assuming that the UPFC is connected with the 138-kV transmission line of one-machine-infinite-bus power system. 

The proposed system can be directly connected to the transmission line without series injection transformers. It has 

flexibility in expanding the operation voltage by increasing the number of 3-level Half-bridge modules.
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1 . 서  론

GTO를 이용한 압원인버터식 FACTS 기기인 UPFC는 

력계통의 조류제어, 과도안정도, 주 공진감쇠등에 탁월

한 효과가 기 되어 선진국에서 많은 연구가 진행되고 있

다.[1] 재 개발된 UPFC의 직류 압은 략 20kV이고 이

것은 력계통의 동작 압보다 훨씬 낮은 압이다. 이는 

력용 반도체 기술의 제약 때문이다. 실제 용 가능한 

GTO의 최 정격은 약 6000V이다. 

UPFC의 직류링크 압을 증가시키기 해서 GTO 소자의 

직렬운용 기법이 개발되었다. 하지만 GTO 소자의 직렬운용

은 단히 난이하고 직렬운용이 가능한  소자 수에도 많은 

제약이 따른다. 따라서 력계통과 원만한 결합을 해 강

압변압기를 사용하는 것이 보편 이다.[2]

소자의 직렬운용을 피하고 시스템의 동작 압을 높이기 

해서 다 벨 인버터가 제안되었다.[3] 그러나 다 벨 

인버터는 출력 압의 형성이 복잡하고 많은 역결합 다이오

드를 필요로 한다. 이러한 단 을 보완하고자 Peng은 한 상

당 5개의 단상 풀 리지로 구성한 다 리지 STATCOM

을 제안하고 그 동작과 성능을 축소모형을 통한 실험으로 

분석하 다.[4,5] 한 상당 6개의 단상 풀 리지와 3개의 3

벨 풀 리지로 구성된 두 가지 형태의 SSSC를 자가 제안

한 바 있다.[6,7] 이 시스템은 직렬주입변압기 없이 동작이 

가능하고 인버터 모듈의 수를 추가함으로써 동작 압을 유

연하게 확장할 수 있다.

본 논문은 단상 다 변압기로 연된 3- 벨 반 리지를 

이용한 새로운 UPFC를 제안하고 제안한 시스템의 동특성

을 EMTDC 시뮬 이션을 통해서 검증하 다. 제안하는 시

스템은 직렬 주입용 변압기 없이 선로에 직 결합이 가능하

다.

2. UPFC

UPFC는 그림 1에 나타낸 것처럼 두 개의 3- 벨 인버터

가 직류링크 캐패시터를 통해서 병렬로 연결된 구조로 되어 

있다. 네 개의 모듈로 구성된 3- 벨 인버터가 상 제어 

변압기를 통해서 병렬로 연결되어 있다. 출력 압은 차 

고조 를 제거하기 해서 다 펄스 형태로 형성이 된다. 

각 모듈은 12개의 GTO 스 치로 구성되어 있고 한 각 

스 치들은 반도체 스 치의 낮은 내압으로 인해서 여러 개

의 GTO 스 치가 직렬로 연결된 구조로 되어 있다. UPFC

의 구조는 STATCOM과 SSSC가 직류링크 캐패시터를 공

유한 형태로 구성된다. 따라서 UPFC는 선로의 유․무효

력을 직  제어하는 기능이 있다.

UPFC의 병렬인버터는 두 가지 기능을 가지고 있다. 하나

는 직류링크 캐패시터를 통해서 직렬인버터에서 요구되는 

유효 력을 공 하는 것이다. 이것은 직렬인버터 출력 압

의 변동을 최소화하기 해서 직류링크 압을 일정하게 유

지하는 기능이다. 다른 기능은 무효 류를 제어함으로써 연

결 의 압안정도를 향상시키는 것이다.

직렬인버터의 기능은 임의의 크기와 상을 갖는 압을 

선로에 주입함으로써 독립 으로 유․무효 력을 제어하는 

것이다. 직렬인버터의 주입 압은 력계통에 해 주 수

는 같고 한 크기와 상각을 가진다. 직렬인버터의 주

입 압의 상각은 인버터의 호각 αpq에 의해 결정되는데 

0<αpq<2π인 범  내에서 임의로 조정 가능하다. 한 주입

압의 크기 Vpq는 DC 링크 압의 크기를 제어하거나 Vpq

의 최 치 범  내에서 직렬인버터의 출력 압의 소호각 γ
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를 제어함으로써 조 된다. 계산된 주입 압 Vpq는 직렬로 

결합된 변압기에 의해 송 단 압 V에 벡터 으로 합해져 

수 단 압 V+Vpq를 생성한다.

그림 1  UPFC의 시스템 구성 

Fig.  1  System configuration of UPFC

3. 제안하는 UPFC

여러 개의 3- 벨 인버터를 병렬로 연결한 구조를 갖는 

기존의 UPFC는 차 고조 를 제거하기 해서 

PAM(Pulse Amplitude Modulation) 방식으로 동작한다. 인

버터는 각각 12개의 GTO 소자로 구성되어 있고 스 치는 

여러 개의 GTO를 직렬로 연결한 구조로 되어 있다. GTO 

소자의 직렬운용은 이미 알려진 방식이지만 허용가능한 소

자수에는 아직도 제약이 따른다. 이러한 제약으로 인해서 

UPFC의 직류링크 압을 20kV 이상 높일 수가 없다.

본 논문에서는 그림 2에 나타낸 것처럼 상당 여러 의 

3- 벨 반 리지 모듈로 구성되어 있는 새로운 UPFC를 제

안한다. 각 은 직류링크 캐패시터를 통해서 두개의 3-

벨 반 리지 모듈이 병렬로 연결된 구조로 되어 있다. 병렬

측의 3- 벨 반 리지 모듈은 연을 목 으로 하는 단상 

다 권선 변압기를 통해서 직렬로 연결되어 있다. 한 직

렬측의 3- 벨 반 리지 모듈은 선로에 직  연결되어 있

다. 

그림 2 제안하는 UPFC의 단상회로도

Fig.  2 Configuration of novel UPFC

본 논문에서 제안하는 UPFC구조는 그림 2와 같이 N개의 

3- 벨 반 리지 인버터로 구성되어 있는 형태이지만 시뮬

이션에서는 편의상 한 상당 세 의 인버터 모듈로 구성

하여 동특성을 분석하 다. 그림 3(c)와 표 1은 다 리지 

인버터의 정확한 동작을 해서 각각의 3- 벨 반 리지 인

버터의 스 치가 어떠한 방식으로 동작을 해야 하는지를 보

여 다. 그림 3(c)의 오른쪽 그림과 같은 출력을 발생하기 

한 인버터 스 치 S1～S4의 동작은 출력 압의 크기가 

Vdc/2, 0, -Vdc/2 인 경우로 나 어서 설명할 수 있으며 각각

의 상태에 한 스 치 동작을 표 1에 나타내었다.

V1 Switching State

Vdc S1, S2 : on and S3, S4 : off

0 S2, S3 : on and S1, S4 : off

-Vdc S3, S4 : on and S1, S2 : off

표    1  다 리지의 스 칭 방식

T able 1  Switching pattern of multi-bridge inverter

(a) 병렬측 인버터 

(b) 직렬측 인버터

(c) 출력 압 형성

그림 3 인버터 구조  스 칭 방식

Fig.  3 Inverter structure and switching pattern
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그림 4는 제안하는 UPFC의 PWM 게이트 펄스 발생원리

를 나타낸 것이다. 그림 4(a)는 3- 벨 반 리지 인버터의 

게이트 펄스를 만들기 한 캐리어와 기  신호를 보여

다. 캐리어 T1, T2의 주 수는 480[Hz]이며, 서로 180°의 

상차를 가지고 있다. 그리고 기  신호 Vref의 주 수는 

60[Hz]인 정 이다. 그림 4(b)는 그림 4(a)의 신호를 가지

고 어떻게 Gate 펄스를 만드는 가를 나타낸다. 그림 4(b)의 

원리에 의해 생성된 3- 벨 반 리지 인버터의 출력 압은 

연변압기를 통해 합성된다. 다른 상의 인버터 게이트 펄

스는 그림 4(a)의 기 신호가 120°의 상차가 있는 정

로 바 는 것만 빼고 모두 동일하다. 그림 4(c)는 각 인버터 

모듈의 출력 압과 다 리지 인버터의 출력 압을 보여주

고 있다. 각각의 인버터 모듈의 캐리어 주 수가 480Hz이므

로 다 리지 인버터의 출력 압 VA는 N*480Hz의 스 칭 

주 수를 나타낸다. 여기서, N은 인버터 모듈수를 의미한다.

(a) 캐리어와 기 신호

(b) 게이트펄스 발생원리

(c) 인버터 출력 압

그림 4  게이트 펄스 생성원리

Fig.  4  Principle of gate pulse generation

제안하는 UPFC는 각 상당 여러 개의 직류링크 캐패시터

를 가지고 있다. 동일한 상에서 각 캐패시터는 서로 연이 

되어 있기 때문에 평균 압보다 압편차가 있게 된다. 직

류 캐패시터의 불균등한 설 류, 인버터의 데드타임, 과도

와 외란시의 비 칭동작 등과 같은 다양한 원인에 의해 직

류 압의 불평형이 발생하게 된다. 직류 압을 평형하게 제

어하므로써 인버터 출력 압의 고조  벨을 감소시킬 수

가 있다. 

그림 5는 직류 캐패시터의 직류 압 불평형제어기를 나타

낸 것이다. 각 상을 분리제어하기 때문에 시뮬 이션 편의

상 제안하는 UPFC는 세 개의 직류 압 불평형제어기로 구

성된다. 

그림 5  직류 압 불평형 제어기

Fig.  5  DC voltage unbalance controller

4 . E MT DC 시 뮬 이 션

제안하는 UPFC의 동특성을 분석하기 해서 EMTDC 

시뮬 이션을 실시하 다. 시뮬 이션에서 사용된 회로정수

를 표 2에 나타내었다.

그림 6은 시뮬 이션에서 사용된 UPFC 제어기의 구조를 

보여주고 있다. 그림 6(a)와 6(b)는 자동조류제어를 수행하

는 직렬인버터와 병렬인버터의 제어기를 나타낸 것이다. 정

상상태시 직류 신호로 나타나는 제어량을 이용하여 선로

류를 조 하는 벡터제어로 자동조류제어를 수행한다. 기  

유․무효 력 성분인 iq
*
와 id

*
는 유구되는 유․무효 력인 

PRef와 QRef로 결정이 된다. 이 기  성분은 측정된 선로 류

의 ip와 iq 성분과 비교되고 직렬인버터 출력 압의 크기와 

상각을 결정하는 Vpq와 ρ를 생성한다. 병렬인버터의 제어

기에서 출력 압의 크기는 직류 압의 크기에 의존하고 출

력 압의 상각만을 제어한다. 제어기의 외부제어루 는 

선로측 모선단 압을 조 하고 한 직류 압을 제어한다. 

요구되는 무효분을 보상하는데 필요한 값으로 직류 압이 

형성될 때까지 외부제어기는 선로측 모선단 압에 해서 

인버터 출력 압의 상각 α를 가변한다. 
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Base 압 112.676kV

Base 류 946A

송수 단 압 138kV

상각 20°

선로모형 1
1.0053Ω

19.73mH

선로모형 2
3.0159Ω

59.19mH

직류캐패시터 1000㎌

표    2 시뮬 이션 회로정수

T able 2 Simulation parameter

(a) 직렬인버터 제어기

(b) 병렬인버터 제어기

그림 6  UPFC 제어기 

Fig.  6  Block diagram of UPFC controller

시뮬 이션에서 고려된 시나리오를 표 3에 나타내었다. 

총 시뮬 이션 진행시간은 5.5 로 설정하 다. 유효 력 P

의 기 값은 기에 250[MW]로 설정하 고, 표 3에 나타낸 

것처럼 1.5 , 2.5 , 3.5 에 기 값을 변경하 다. 무효 력 

Q의 기 값은 기에 0[MVar]로 설정하 고, 표 3에 나타

낸 것처럼 2.5 , 3.5 , 4.5 에 기 값을 변경하 다. 유효

력과 무효 력의 기 값인 Pref와 Qref를 스텝 변화시킴으

로써 제안하는 UPFC의 동특성을 확인하 다.

그림 7은 제안하는 UPFC의 시뮬 이션 결과를 나타낸 

것이다. 그림 7(a)와 7(b)는 선로 P와 Q의 기 값을 스텝변

화 시켰을 때 UPFC의 추종성능을 보여주고 있다. 기 값 

Pref와 Qref에 따라 송 선로에 직렬인버터가 정한 압을 

주입하므로써 선로의 P, Q가 변화됨을 알 수가 있다. 그림 

7(c)는 병렬인버터의 동작에 의해 모선단 압이 일정하게 

유지되고 있음을 보여주고 있다. 그림 7(d)는 A상의 직류링

크 압을 나타낸 것이다. 인버터의 PWM 동작으로 인한 직

류 압의 편차 존재하기는 하지만 각 캐패시터의 압이 평

형을 이루고 있음을 알 수가 있다. 그림 7(e)는 불평형제어

기가 동작이 될 때 직류링크 압 Vdc1, Vdc2, Vdc3와 평균 

직류링크 압 Vdc
*의 변화를 나타낸 것이다. 각 캐패시터가 

기에 평형을 이룬다고 가정하고 1.4 에 갑자기 불평형을 

발생시킨다. 압 불평형제어기가 1.8 에 동작이 되면 각 

캐패시터의 압이 평형을 이루고 있음을 알 수가 있다. 

시간( ) 0～1.5 1.5～2.5 2.5～3.5 3.5～4.5 4.5～5.5

Vref[p.u.] 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Pref[MW] 250 350 450 450 450

Qref[MVar] 0 0 50 100 150

표    3 시뮬 이션 시나리오

T able 3 Simulation Scenario

(a) 유효 력 기 치(Pref)와 선로 유효 력(P) 

(b) 무효 력 기 치(Qref)와 선로 무효 력(Q)

(c) 모선 압 기 치(Vref)와 모선 압(Vpu)
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(d) 직류 캐패시터 압(A상)

(e) 직류 캐패시터 압( 압불평형제어)

그림 7  시뮬 이션 결과

Fig.  7  Simulation results 

5 . 결   론

본 논문에서는 직렬주입변압기가 없는 새로운 UPFC 의 

토폴로지를 제안하고 시뮬 이션을 통하여 시스템의 동특성

을 검증하 다. 제안하는 UPFC는 직렬주입변압기가 없기 

때문에 시스템 규모가 작고 가격이 렴하며 송 압에 따

라 이에 합하도록 리지의 수를 가감하여 융통성 있는 

시스템 운용이 가능하다는 장 이 있다. 

본 논문의 목 은 직렬주입변압기가 없이 송 선로에 직

 연결이 가능한 새로운 UPFC를 제안하는 것이다. 직렬변

압기는 UPFC에 있어서 낮은 포화 역과 낮은 설 임피던

스를 가져야 하므로 요한 부분을 차지한다. 

본 논문에서 개발한 시뮬 이션 모델의 동특성 분석의 결

과를 토 로 실 규모의 시스템 개발에 활용 가능한 기본기

술을 확보할 수 있다.
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