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Abstract - Electrolytic power capacitors today form essential components for virtually any power electronic system 

such as DC/DC converter or UPS. Frequently, electrolytic capacitors for DC link voltage smoothing are the key 

components which determine the life cycle of the whole unit and often are responsible for converter breakdown failures. 

  In this paper, ethernet-based remote diagnosis system for DC voltage smoothing capacitor using DSP control board is 

developed. To estimate the status of the capacitor, the equivalent series resistor(ESR) of the component has to be 

determined. The ESR detection scheme is based on the determination of the capacitor ripple power losses calculated 

from DC link voltage/current measurement. Experimental results show the veridity and reliability of the proposed 

ethernet-based remote on-line capacitor diagnosis system.  
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1. 서   론

마이크로 로세서  력 자 기술의 발달에 따라 컨버터/인버

터에 기반한 UPS 등 주문형 력기기의 사용이 지속 으로 증가

하고 있다. 이러한 력기기의 력변환 시스템에서는 DC 링크부

에 에 지의 일시  장  압 평활화를 하여 비교  용량

이면서 가격이 렴한 알루미늄 해 커패시터를 거의 부분 사용

하고 있다. 그러나 이러한 해 커패시터는 열화  온도 상승에 

따라 해액의 증발이 가 되면서 폭발로 이어지는 사고가 빈번하

게 발생하게 되며, 이는 력변환장치의 구성요소 에서 사고의 

비율의 약 60[%]를 차지하고 있다고 보고되고 있다[1,2]. 

따라서 이러한 커패시터 고장사고는 단순한 부품사고 뿐 

만 아니라 PCB를 통한 단락사고에 의하여 원라인의 사고

까지 이어지는 험요소가 될 수 있으므로 이를 방지할 수 

있는 진단 시스템의 개발이 필요하다. 지 까지 해 커패

시터의 고장신호 진단기법은 해 커패시터의 직렬 항(이하 

ESR) 검출 기법이 부분을 차지한다. Afroz M. Imam[3]은 

커패시터의 맥동성분에 한 압/ 류 신호를 스 칭 주

수 역 의 역통과필터(BPF)에 의한 FFT분석에 의하여 

ESR을 추정하는 기법을 제안하 으며, D.-C. Lee[4] 등은 

커패시터의 맥동 압/ 류 성분을 신호처리하여 이를 RLS 

(recursive least squares)기법에 의하여 커패시터 ESR을 추

정하는 방식을 제안하는 등 이에 한 연구가 활발히 진행

되고 있다. 

본 연구에서는 각 력변환장치마다 특정의 스 칭 주

수를 미리 인지하여 그 주 수 역에 맞는 BPF의 신호처

리에 의한 기존의 ESR추정 방법[5]을 피하고, 커패시터 리

성분의 력손실 개념에 의하여 스 칭 주 수의 인지없

이도 ESR의 추정을 간단히 수행할 수 있는 기법에 의한 원

격의 모니터링 진단 시스템을 개발하 다. 

개발된 해 커패시터의 원격 진단시스템은 TI사에서 개

발한 TMS 320F28335의 DSP를 용하여 LAN기반의 이더

넷 원격 네트워크 통신시스템을 구축하여 고장신호의 검출 

데이터를 인터넷에 연결되어 있는 서버에서 원격으로 모니

터링 할 수 있는 기능을 지원하도록 하 으며, 한 이의 시

스템이 여러 장소에 설치되어 있거나 원거리에 설치되어 있

는 경우에도 고장신호 데이터를 장소에 구애 받지 않고 감

시할 수 있도록 하 다. 한 이의 커패시터 진단장비의 서

버 소 트웨어는 기본 으로 계측데이터의 그래픽 표시 기

능을 제공하며, 데이터 장 기능 등을 통해 이력 조회 등이 

가능하도록 하 다. 

 

2 . 해 커패시터의 특성과 고장 검출 

2 .1 해 커패시터의 특성

UPS나 인버터 등 각종 력변환장치에서 알루미늄 해 

커패시터는 에 지의 일시  장  압 평활용으로 많이 

사용되는데 이는 도성 극 의 한쪽을 도성 재료인 해

액(electrolyte)을 사용한다는 이 주 특징이다. 특히 알루미

늄 해커패시터의 양극 (anode foil)은 매우 높은 순도의 

알루미늄 박 표면에 산화피막(AL2O3)인 유 체(dielectric)로 
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형성되어 있으며, 해액과 해지(separator), 그리고 음극 

알루미늄 박(cathode foil)으로 구성되어 있다. 이때 화학  

방법에 의하여 생성된 산화피막은 매우 얇은 유천체 코 으

로 정류성을 띄고 있으며, 음극에 이러한 산화피막을 채용하

면 무극성 커패시터의 구조를 가진다[3].

그림 1은 의 구성 특성을 근거로 한 알루미늄 해 커

패시터의 등가 모델을 나타낸 것이다. 여기서 커패시턴스 C의 

생성은 양극(anode & cathode)에서 발생되고 내부 항 R

은 해액과 연지의 항으로 나타내며, C와 병렬로 구성

되어 있는 RLC는 해액 설 류(leakage current)에 기인

하는 항이며 LESL은 등가직렬 인덕턴스를 나타낸 것이다.

RLC RLC

LESL

R

LESL

CAnode CCathode

그림 1 해 커패시터의 등가 모델 

Fig. 1 Equivalent model of electrolytic capacitor. 

그러나 이러한 해 커패시터는 사용시간의 증가에 따라 

열화가 진행되어 해액의 분출  온도 상승 등으로 인하

여 많은 사고를 유발하게 된다. 해 커패시터의 고장 모드

의 부분은 기화학  반응에 의하여 나타나게 되는데 이

는 해액의 감소  해액 증기분출(vaporization), 양극과 

음극에서의 커패시턴스 감소로 나타나게 되며 이의 요인으

로는 온도  압 그리고 맥동 류 등의 과에 의해서 발

생된다. 특히 온도의 과는 해액 성능과 직  련이 있

으며 기타 맥동 류의 증가에 의하여 온도 상승을 가 시

키고 있음을 알 수 있다. 

따라서 해 커패시터의 고장  열화의 메커니즘은 온도 

상승에 따른 해액의 증발(dry-up)이 가장 큰 요인이며, 이

에 따라 정 용량의 감소  tan ( 는 ESR)의 증가를 

래한다고 할 수 있으므로 커패시턴스의 정 용량 감소가 약 

40[%]이상으로 이어질 경우에는 이를 수명 말기로 단하여 

고장에 비하게 된다[4,5].

2 .2  해 커패시터의 ESR 추정기법

그림 1과 같은 해 커패시터의 등가모델 구조에서 이의 

복소 임피던스는 주 수변동에 따라 그 크기가 달라지게 되

며 한 이의 값은 커패시터 ESR값에 지배 이라 할 수 있

다. 따라서 해 커패시터의 고장신호 검출기법은 거의 

부분 ESR의 계측에 의하여 수행된다.  

기존의 ESR 추정 알고리즘[5,6]은 거의 부분 BPF의 신

호처리기법에 의존하게 되는데 이는 각 력변환 기기마다 

특정의 스 칭 주 수를 미리 인지해야하는 불편함이 따르

게 되며 한 이를 사 에 인지하지 못할 경우에는 필터의 

역 폭이 매우 커야 하므로 신호의 검출이 난해하다. 
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그림 2  해 커패시터의 고장신호 검출기법 

Fig. 2  Failure detection method of capacitor. 

그림 2는 본 논문에서 사용한 해 커패시터의 ESR검출

에 한 온라인 고장진단 알고리즘에 한 블럭 다이어그램

을 나타내고 있다[6]. AC 원 소스로부터 DC로 변환되는 

정류기나 는 SMPS에서 DC 부하 압의 평활화를 해서

는  해 커패시터가 사용된다. 그러나 이를 통과하는 커패

시터 입력 류 는 거의 부분 맥동성분의 신호가 포함하

게 된다. 이 때문에 이의 류 는 DC성분의 옵셋 류 

 와 맥동 성분의 류  로 구분하여 나타낼 수 

있고 이는 식 (1)과 같이 표 할 수 있다.

        (1)

이러한 류신호 에 해서 DC성분의 류  를 

제거하여 개방회로로 간주하고 맥동 성분을 별도로 신호처리

하면 해 커패시터에서는 맥동 성분의   류만이 커패

시터에 나타나게 되며 이를 력 손실의 개념으로 간주하여 

ESR을 추정할 수 있다. 따라서 맥동 성분의 신호로부터 계산

된 력손실 와  
  신호를 식 2의 계와 같이 

나눗셈 연산하게 되면 ESR의 평균값을 간단히 추정할 수 

있게 된다. 이 게 구해진 ESR의 평균값은 LPF에 의하여 

당히 역의 폭을 제한하여 양질의 검출신호를 계측할 수 

있다. 

 ≈


  
 (2)

그러므로 해 커패시터의 고장 검출은 미리 인지하거나 

기 값으로 정한 ESR 값과 이의 추정 결과 값이 약 2배 이

상일 경우에 커패시터의 열화에 한 이상(abnormal) 징후

의 시작으로 단하여 ESR 알람에 신호 송하게 하며, 이

의 알람이 지속 반복되면 열화된 커패시터의 교체 등으로 

사고를 미연에 방지할 수 있게 되는 고장진단 시스템이 되

게 된다.

  3. 원격 고장 진단시스템의 구성

3.1 DSP 제어보드의 구성

본 연구에서는 포터블이 가능한 원격의 온라인 커패시터 

진단장치의 개발을 하여 TI사의 고성능 력 DSP 로

세서인 TMS320F28335-150[MHz]를 용하여 제어보드를 

개발하 다. 이에 한 H/W 블럭 다이어그램  개발사양

을 각각 그림 3과 표 1에 나타내었다. 
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그림 3 커패시터 온라인 진단장치의 제어보드 

Fig. 3 Control board of capacitor on-line diagnosis system. 

표 1 진단장치 제어보드의 사양 

T ab le 1 Spec. of capacitor diagnosis system board. 

항목 사 양 내용

CPU TMS320F28335 - 150[MHz] Floating-Point지원

Memory

Flash Memory - 512KBytes

SARAM - 64KBytes

SRAM - 1MBytes

Flash, 

SARAM - On Chip

SRAM - External

Display
Text LCD - C1604ABNHJH

Status LED - 6PCS

LCD ; 

20 char x 4 lines Text  

 LED ; 동작상태      

      표시용 SMD 

통신 UART - 1Ch, CAN - 1Ch

외부 장비 연동    

PC 모니터링용 통신  

 포트

ADC 12Bit x 16 Ch
Input Range : 

-5V ∼ +5V

DAC 12Bit x 8 Ch
Output Range : 

-5V ∼ +5V

원
Input : DC 5V

Output : 12V,-12V,3.3V,1.9V
On Board DC/DC

개발된 DSP 제어보드인 CPU TMS320F28335는 로세

서의 다양한 기능에 비해 로세서 외부의 핀 갯수가 한정

되어 있어서 하나의 핀에 다양한 기능들이 복되어 있다. 

따라서 DSP내부의 다양한 기능들을 동시에 사용하는 것은 

어려우며, DSP를 용하여 개발하고자 하는 제품의 특성에 

맞는 기능들을 사용할 수 있도록 핀을 할당하여 사용해야 

한다. 본 연구에서 개발된 DSP보드는 커패시터 진단기능과 

련된 기능들은 핀을 할당하여 회로를 구성하 으며, 나머

지 핀들은 추후 다른 제품의 개발시에 소 트웨어 인 설정

만으로도 이용 가능하도록 회로를 구성하 다. 의 CPU 

내부에는 512[KBytes]의 래시 메모리와 64[KBytes]의 

RAM을 내장하고 있어서 개발된 로그램을 한 공간은 

충분하나, RAM 역이 부족하여 DSP 외부에 1[MBytes] 

(256KWords x 32Bit)의 고속 SRAM을 추가로 확장함으로

써 데이터 처리  DB 구축시 공간이 충분하도록 하 다. 

한 시스템 운 시 원이 꺼지더라도 지워져서는 안 되는 

정보들을 보 하기 한 목 으로 32[Kbits]의 시리얼 래

시 메모리를 장착 하 다. 

3.2  이더넷 원격진단  

본 연구에서 개발된 해 커패시터의 진단 시스템은 계측

한 데이터를 인터넷에 연결되어 있는 서버에서 원격으로 모

니터링할 수 있는 기능을 지원하고 있으며, 이는 여러 장소

에 설치되어 있거나 물리 으로 원거리에 설치되어 있는 커

패시터 진단장비의 계측 데이터를 장소에 구애 받지 않고 

감시할 수 있도록 하 다. 커패시터 진단장비의 서버 소

트웨어는 기본 으로 계측데이터의 그래픽 표시 기능을 제

공하며, 데이터 장 기능 등을 통해 이력 조회 등이 가능하

도록 하 다. 본 커패시터 진단장비의 서버 소 트웨어는 

다음과 같은 특징을 갖게 하 다.

 ∙TCP/IP통신을 통한 신뢰성 있는 데이터 통신을 수행

 ∙최  256 의 커패시터 진단장비 동시 속 기능

 ∙조회 데이터 종류 설정

 ∙최  7종류의 데이터 실시간 감시 가능

 ∙최  3종류의 데이터 그래  표시 기능

 ∙데이터 장 기능

 ∙통신 데이터 모니터링 기능

 이때의 커패시터 진단장비의 서버 소 트웨어의 화면 구

성에 한 커패시터 진단장비의 설정 화면은 그림 4와 같다. 

이는 서버 로그램에 속되어 있는 커패시터 진단장비의 

설정 화면이며, 조회할 데이터의 종류  조회 주기 등을 설

정하는 기능을 수행한다. 그림 5는 이더넷 통신을 이용한

그림 4  진단 장비의 서버 소 트웨어의 설정 화면

Fig. 4  Server s/w setting mode of diagnosis system. 

그림 5  이더넷 통신을 이용한 모니터링 소 트웨어 

Fig. 5  Monitoring s/w display using ethernet interface.
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모니터링 소 트웨어 동작 화면을 나타낸 것이다. 서버 

소 트웨어는 커패시터 진단장비의 최  7종류의 데이터

를 모니터링 할 수 있고 이  최  3개의 데이터를 그

래 로 표 해  수 있으며 데이터의 종류, 스 일, 그

래 의 색상 등을 설정해  수 있다.

4 . 실험장치 의 구성  결과고찰

4 .1 실험장치 의 구성

  알루미늄 해 커패시터의 ESR 검출에 하여 본 연구에서 

수행된 진단 알고리즘의 체 시스템을 그림 6과 같이 구성하

여 실험을 수행하 다. 진단을 한 커패시터 련 구성회로는 

그림 6과 같이 승압형(boost) DC/DC 컨버터를 구성하여 다이

오드 정류부의 DC 링크 커패시터  DC 출력부의 평활용 커

패시터에 하여 진단을 수행하도록 하 다. 두 종류의 커패시

터에 한 ESR을 추정하기 하여 그림 2의 알고리즘에 기반하

여 커패시터의 맥동 성분을 각 검출하 으며 이는    

로 표 하 다. 
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그림 6  ESR 추정을 한 진단시스템의 체 구성도

Fig. 6  Overall configuration of diagnosis system for ESR estimation.

이때의 추정하고자 하는 ESR 값은 커패시터의 내부 라

미터를 가변하기 어려우므로 외부에서 커패시터와 1[Ω]의 

항을 직렬로 연결되어 스 칭 하도록 하 으며 이때의 실

험조건은 다음과 같이 설정하 다.

•(단상) 원 =56[Vpeak] 60[Hz], 부하 항 : 300[Ω]

•정류기 커패시터 : 400[VW], 1,000[uF]*2개 병렬 

•DC출력 커패시터 : 450[VW], 2,400[uF] 1개

•(정류기)    커패시터 : 6,800[μF]  4,700[μF]

•DC Link : 78.4[V], 승압 압 : 163[V]

•IGBT 스 칭 주 수 : 5[kHz], 듀티비 :0.5  

그림 7과 커패시터 진단 시스템의 면부  내부 모습을 

나타내는 사진이다. 내부의 모습에서 아랫부분의 큰 보드는 

TMS 320F28335의 DSP 보드를 나타내고 그 의 은 보

드는 Color TFT-LCD에 한 표시 기능을 담당하는 로

세서 보드로 STMicro사의 Cortex-M3계열의 ARM 로세서

인 STM 32F107VCT6-72[MHz]의 보드를 나타내고 있다.

   

그림 7  커패시터 진단 시스템의 면부와 내부 모습

Fig. 7  Overall photograph of capacitor diagnosis system. 

4 .2  실험결과  고찰  

그림 8과 그림 9는 부스트 컨버터의 정류부 DC 링크 커

패시터와 DC 출력부 필터 커패시터에 한 ESR 추정에 

한 실험 결과 형을 각각 나타낸 것이다. 이들 그림의 순

서는 각각 커패시터를 통과하고 있는 실제의 류  양단

의 압을 그림 (a),(b)에서 나타내고 그림 (c)에서는 DC 옵

셋을 제외한 순수 리  성분의 류( )만을 나타내고, 

그림(d)에서는 ESR의 추정결과를 각각 나타낸 것이다. 이때

의 추정된 ESR의 결과는 약 10  동안에 약 2 의 간격으

로 외부의 직렬 항 1[Ω]을 스 칭 하도록 하여 가변 부하 

항에도 모두 주어진 알고리즘에 견실히 잘 추종하고 있음

을 보여주고 있다. 특히 의 결과에 따라 본 연구에서 

용한 ESR의 추정 알고리즘 기법은 기존의 한정된 력 컨

버터에만 사용되는 알고리즘과 달리 컨버터의 종류에 상

없이 잘 용할 수 있다는것을 알 수 있다.

그림 10은 해 커패시터의 진단에 한 계측값  진단

결과를 각각 디스 이한 화면을 캡쳐한 사진이다. 이는 

ESR의 추정결과  커패시턴스의 용량까지 추정되도록 시

스템이 설계되어 있으며 이의 추정결과는 커패시터의 고장

진단 시스템에 사용하기에 충분하다고 단되고 있다[8].

(a) real current

(rectifier)

(b) real voltage

(c)Ripple current

(d)Estimated ESR

(rectifier)

(rectifier)

(rectifier)

그림 8  가변 ESR의 추정결과 (DC Link Capacitor)

Fig. 8  Estimated results with the variable ESR. 



기학회논문지 60P권 2호 2011년 6월

98

(a) real current

(b) real voltage

(c)Ripple Current

( DC Output)

( DC Output)

( DC Output)

(d)Estimated ESR

( DC Output)

그림 9  가변 ESR의 추정결과 (DC Output Capacitor)

Fig. 9  Estimated results with the variable ESR. 

  

    

그림 10  커패시터 진단 시스템의 디스 이 화면

Fig. 10  Display capture of capacitor diagnosis system. 

5 . 결   론

가격  용량의 장  때문에 다양한 력 변환장치에 

주로 사용되고 있는 해 커패시터는 사용시간의 증 에 따

른 기화학  열화의 특성 때문에 빈번한 손상  고장을 

일으키는 사고요인으로 작용한다. 따라서 이의 사고에 한 

방진단  지속 인 모니터링 감시 장치가 필요하다. 

본 논문에서는 해 커패시터의 고장 검출을 한 ESR의 

추정을 하여 커패시터 맥동 성분의 압  류로부터 

력손실의 개념을 도입하여 별도의 BPF의 구성없이 간단

하게 ESR 값을 추정할 수 있는 진단기법을 용하여 시스

템을 구성하 다. 특히 본 연구에서는 고성능의 DSP를 

용하여 LAN기반의 이더넷 원격 네트워크 통신시스템을 구

축하여 고장신호의 검출 데이터를 인터넷에 연결되어 있는 

서버에서 원격으로 모니터링  상태를 감시할 수 있도록 

성능을 개선하 다. 따라서 개발된 본 진단시스템은 다양한 

력변환장치에 범용 으로 활용 가능하여 커패시터 부품의 

열화에 따른 기  사고 방에 기여할 수 있으리라 단

된다. 
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