
한국동력기계공학회지 제18권 제6호 pp. 99-105  2014년 12월 (ISSN 1226-7813)
Journal of the Korean Society for Power System Engineering          http://dx.doi.org/10.9726/kspse.2014.18.6.099
Vol. 18, No. 6, pp. 99-105, December 2014

한국동력기계공학회지 제18권 제6호, 2014년 12월  99

 

제어방식에 따른 산업용 수냉각기의 운  특성 비교

A Comparison of Operating Characteristics for Industrial 

Water Cooler with Variation of Control Methods
 

백승문*†

Seung-Moon Baek*†

 

(접수일 : 2014년 11월 01일, 수정일 : 2014년 12월 01일, 채택확정 : 2014년 12월 01일)

 

Abstract: This paper presents a comparison of operating characteristics for industrial water cooler with 

variation control methods. The performance analysis  regarding the characteristics of condensation capacity, 

evaporation capacity, compressor load, COP of an on-off type cooler, a hot gas-bypass control type cooler 

and an inverter control type cooler with respect to the system load is reviewed, respectively. The primary 

results are as following: the variation of required compressor load of an on-off type cooler with respect to 

load is 5%, that of hot gas-bypass type is 18% and 66% for an inverter control type cooler. As the result 

shows, an inverter control type yields relatively huge difference of required compressor load compared to 

other types of control system. In terms of partial load, COP of an inverter control type cooler presents 

the highest value, and is considered as the optimized type for the used of the system involving frequent 

partial load. 
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1. 서  론

산업용 공작기계의 초정밀화와 초고속화로 인

해 금형, 제품냉각, 구동장치계, 열교환장비 등에 

발생되는 열변형을 방지하기 위하여 필수적으로 

정밀한온도제어기가 적용된 공작기계용 산업용냉

각기가 사용되고 있다. 현재 시판중인 공작기계용 

산업용냉각기의 정밀한 온도제어를 위해 적용된 

온도제어방식으로는 온오프제어방식, 핫가스제어

방식, 인버터제어방식 등이 사용되고 있다. 이중

에서 현재 시중에서 가장 많이 적용되어 사용되

고 있는 온오프 방식의 온도제어방식은 단순히 

압축기 기동을 온오프하는 방식으로 냉각기가 제

거해야하는 부하의 변화에 따른 냉각수의 온도제

어가 정밀하지 못하다. 따라서 이를 해결하기 위

한 방법으로 핫가스를 이용하는 방법과 인버터압

축기를 이용하여 냉각기에 장착된 압축기 회전수 

제어를 통한 정밀한 온도제어 연구가 진행되고 

있다. 1~4)

Baek 등3.4)은 핫가스 바이패스를 적용한 산업용 

냉각기의 성능특성을 파악하기 위하여 EEV 

(Electronic Expansion Valve)의 개방에 따른 냉각

시스템의 사이클 변화 특성 파악하고, 냉각기로 

유입되는 부하변화에 대응하는 정밀한 온도조절
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이 가능한 핫가스 바이패스의 제어알고리즘개발

을 위한 실험을 실시하였다. 또한 인버터제어 산

업용 냉각기의 응축압력, 증발압력과 압축기소비

동력, 성능계수 등이 외기온도와 부하변화에 따라 

어떠한 특성을 가지고 있는지에 대한 비교실험을 

실시하였다. Yaqub 등5.6)은 핫가스 바이패스방식

에는 크게 3가지 방식이 있으며, 3가지 방식을 프

로그램을 사용한 시뮬레이션과 실험을 통해 냉각

부하 변화와 핫가스 바이패스량에 따른 성적계수

의 파악과 외부유체가 어떤 양상을 보이는지에 

대해 분석하고 그 특징을 설명하였다. 그리고 Lee 

등7)의 경우 핫가스 우회 방식을 사용한 오일쿨러 

성능 평가를 위해 레귤레이팅 밸브의 개폐 정도

에 따른 온도변화와 핫가스량의 측정을 통한 분

석을 실시하였으며, 핫가스 바이패스를 이용한 오

일쿨러의 성능을 평가하고 레귤레이팅 밸브의 개

폐량과 제어를 통한 시간에 따른 온도제어 편차

를 확인하였다.

이렇게 다양한 제어방식에 대한 연구를 통해 

최적화시킨 온도제어방식이 적용된 산업용 냉각

기가 시중에 판매되고 있지만, 실제 최종사용자인 

현장에서 제품을 구입하는 구매부서에서는 각 제

품의 운전 특성과 시스템의 각 부분의 특징과 제

어특성에 대한 파악이 없이 단순한 딜러의 설명

과 제품의 가격에만 의존해서 제품을 선택하여 

사용하고 있는 실정이다.

따라서 현재 시판되어 산업현장에서 사용 중인 

산업용냉각기의 대표적인 타입인 온오프 제어기

가 적용된 냉각기와 핫가스 바이패스 제어기가 적

용된 냉각기, 인버터 제어기가 적용된 냉각기의 

제어 시스템의 운전 특성을 비교 한다. 이에 본 논

문에서는 3가지 제어방식을 적용한 산업용 냉각기

의 시제품을 사용하여 응축압력, 증발압력과 압축

기소비동력, 성능계수 등을 부하변화에 따른 비교

실험을 통하여 성능특성을 서로 비교 분석한다.

2. 실험장치  방법

2.1 실험장치

Fig. 1은 본 실험대상인 온오프 제어기가 채용

된 냉각기와 핫가스 바이패스 제어기가 장착된 

냉각기 및 인버터 제어 냉각기를 비교 실험하기 

위한 실험장치 개략도이다. 장치는 크게 2개의 파

트로 구성이 되며 산업용 냉각기와 공작기계 부

하를 담당하는 역할을 하는 보조 열원기기로 구

성되었다. 산업용 냉각기의 주요 구성장치인 압축

기, 응축기, 팽창장치, 증발기로의 구성은 동일하

지만, 온오프 및 핫가스 바이패스 제어기가 장착

된 냉각기의 팽창밸브는 모세관이 장착되었으며, 

인버터 제어기가 장착된 냉각기의 팽창밸브는 전

자팽창밸브가 장착되었다. 그리고 온오프 제어와 

핫가스 바이패스 제어 냉각기에 장착된 압축기는 

3 kW급 로터리타입 밀폐형 압축기가 사용되었으

며, 인버터 타입 냉각기에 사용된 압축기는 동일

용량의 30~90 Hz 가변속 AC 인버터 압축기가 장

착 사용되었다. 그리고 응축기와 증발기는 소형 

냉각기에 가장 많이 사용되고 있는 핀퓨브형 공

랭식 응축기와 셀코일식 증발기가 장착되었다. 그

리고 실제 공작기계를 부착시킨 실험이 현실적으

로 어려운관계로 보조 열원기기인 5 kW 가열히터

가 장착된 열교환기를 설치하였다. 압축기 구동에 

필요한 소비전력을 측정하기 위해 파워메터를 설

치하였으며, 냉각수 배관 입․출구에 T타입 열전

대와 터빈식 유량계를 설치하여 냉각수 온도 및 

유량을 측정하여 부하량을 계산할 수 있도록 하

였다. 각 주요 계측기는 PC와 연동시켜 실시간으

로 측정된 데이터 값이 저장 가능하도록 하였다. 

Fig. 1 Schematic experimental diagram
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 2.2 실험방법

온오프 제어, 핫가스 바이패스 제어, 인버터 제

어 냉각기의 운전특성을 비교하는 실험을 위한 

실험조건을 Table 1에 나타내었다. 

공랭식 응축기가 적용된 3가지 냉각기의 특성

상 외기온도를 정밀하게 조절할 수 있는 항온실

로 장치를 옮겨 실험을 실시하였다. 항온실의 온

도는 Table 1과 같이 25~35℃로 5℃ 차이로 실제 

공작기계가 사용되고 있는 현장과 계절상황에 맞

게 온도를 맞춰 설정하였으며, 냉각기에서 냉매배

관내의 냉매와 열교환하여 배출되는 냉수의 온도

는 일반적으로 산업용 공작기계에 많이 사용되는 

냉수온도인 25℃가 유지되도록 설정하였다. 충전

된 냉매는 동일한 R-22를 충전하여 상호 비교가 

될 수 있도록 하였으며, 실제로 공작기계를 직접 

부착시켜 가동하는 실험은 현실적으로 어려운 점

과 실내 실험으로 인해 위험부담이 크며 공작기

계의 가동조건 변화에 따른 변수가 너무 많아 공

작기계의 부하를 담당하기 위해 부하조절이 가능

한 히터가 내장된 열교환기를 설치하여 1 kW, 2 

kW, 3 kW로 부하 당 1시간씩 열교환기 내의 히

터 발열량을 변화시켜 실험하였다. 하지만 인버터 

제어 냉각기의 경우 1 kW의 부하를 인가하여 실

험하는 경우 인버터 제어 냉각기에 장착된 압축

기가 제조업체의 권장 구동값을 벗어나는 것이 

사전 실험에서 발견되어 인버터 제어 냉동기의 

경우에는 1 kW의 부하가 아닌 1.5 kW의 부하를 

주어 실험을 실시하였다. 또한 냉각기를 가동시킨 

Parameter Conditions

Refrigeration load [kW] 1~3.5

Outdoor temperature [℃] 25, 30, 35

Water temperature of 

evaporator outlet
[℃] 25

Chilled water flow rate [l/min] 10

EEV step 0~480

Superheating degree [℃] 10

Refrigerant - R-22

Inverter [Hz] 30~90

Table 1 Test conditions

후 각 부위 장치에 부착된 온도센서의 데이터를 

실시간 모니터링 하면서 응축온도와 증발온도가 

30분 이상 평형 상태로 유지되는 정상 상태가 되

었을 때 필요한 데이터의 평균값을 산정 하였다. 

측정된 데이터는 MX-100 (Yokogawa) 모델을 

사용하여 PC에 저장하는 동시에 모니터에서 각 

측정값을 실시간 확인되도록 하여 문제 발생시에 

긴급히 대처가 가능하도록 하였다.

  

3. 실험결과  고찰

Fig. 2는 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 

냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따른 

압축기 회선수변화를 나타낸 그래프이다. 온오프 

및 핫가스 바이패스 방식의 냉각기에 장착된 압

축기는 회전수 고정방식으로 부하변화에 따른 회

전수의 변화가 없으나, 인버터 제어 냉각기의 압

축기 회전수는 부하가 클수록 압축기 회전수가 

큰 폭으로 상승하는 경향을 확인 할 수 있었다. 

그리고 1 kW 부하에서 인버터 제어 냉각기의 실

험값이 없는 이유는 사전 실험에서 40 Hz이하에

서 냉각기 구동시 압축기의 진동 및 소음 문제가 

발견되었다. 이 문제를 해결하기 위하여 냉각기에 

장착된 인버터 압축기의 보호차원에서 40 Hz이상

으로 제어하도록 세팅하였기 때문이다. 

압축기 제조업체에서 제시하는 한계 값 이상으

Fig. 2 Variation of compressor frequency with respect 

to load
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로 시스템을 장시간 구동시킬 경우 압축기의 이

상발생으로 압축기 크랙이나 파손이 생겨 시스템 

전체에 문제가 생길 수 있다. 따라서 냉각기 성능

비교실험에서 구동 한계값 이내의 시스템 작동 

확인은 필수적이다. 특히 인버터 제어 냉각기의 

경우 사전 시험 구동을 통하여 낮은 부하에서의 

압축기 흡입 압력인 저압과 높은 부하에서의 압

축기 토출 압력인 고압을 확인 하여 구동 한계값 

이내의 분포와 경계값을 확인하여 실험을 실시하

였다. Fig. 3은 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제

어 냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따

른 압축기 토출 냉매온도를 나타낸 그래프이다. 

Fig. 3에서 보듯이 온오프, 핫가스 바이패스, 인버

터제어 냉각기 모두 부하변동에 따른 압축기 토

출 냉매온도는 압축기 제조사에서 제시하는 최대 

구동조건온도 이하의 온도대를 보였으며, 압축기 

토출온도는 온오프, 인버터제어, 핫가스 바이패스

제어 냉각기 순으로 높게 나타났다. 온오프제어 

냉각기 대비 핫가스 바이패스 제어 냉각기의 토

출가스 온도는 최소 12%에서 최대 19.5% 낮게 나

타남을 보였으며, 온오프제어 냉각기 대비 인버터 

제어 냉각기의 토출가스 온도는 최대 9.1% 낮게 

나타남을 보였다.

이는 온오프제어 냉각기가 토출가스 온도가 가

장 높은 것은 압축기와 냉각 시스템의 회로 보호 

위해서 압축기의 작동이 멈춘 후 3분 동안 작동을 

Fig. 3 Variation of discharge temperature with respect 

to load

강제적으로 멈추는 보호 회로를 가지고 있기 때

문에 부하 대응이 신속하지 않기 때문으로 판단

되며, 인버터 제어 냉각기의 경우 증발기 부하량

에 따라 압축기 회전수를 조절하여 부하에 따라 

냉매량을 순환시키기 때문에 온오프제어 냉각기

에 비해 압축기 토출가스 온도가 낮은 것으로 판

단된다. 반면에 핫가스 바이패스 제어 냉각기는 

압축기에서 토출되는 고온의 가스를 바이패스 시

켜 증발기의 열교환량을 조절할 때 바이패스 되

는 고온 고압의 냉매는 증발기를 지나는 동안 일

부 냉매가 응축되며, 응축되어 액상태가 된 냉매

가 압축기로 유입하게 되어 액압축을 하게 되어 

타 방식에 비해 토출가스의 온도가 낮아진 것으

로 판단된다. 

Fig. 4는 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 

냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따른 

응축압력변화를 나타낸 그래프이다. 온오프제어, 

핫가스 바이패스 제어, 인버터제어 냉각기 제어방

식 모두 압축기 제조사에서 제시하는 최대 구동

조건압력 이하의 압력대를 보였다. 온오프제어 냉

각기 대비 핫가스 바이패스 제어 냉각기의 응축

압력은 최소 8.3%에서 최대 10.2% 낮게 나타남을 

보였으며, 온오프제어 냉각기 대비 인버터 제어 

냉각기의 응축압력은 최소 1.5%에서 최대 7.3% 

낮게 나타남을 보였다. 그리고 Fig. 4에서 보듯이 

온오프제어, 핫가스 바이패스 제어, 인버터제어 

Fig. 4 Variation of condensing pressure with respect 

to load
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냉각기 제어방식 모두 부하가 증가할수록 응축압

력이 증가함을 보였다. 이것은 부하가 증가할수록 

증발기에 피냉각유체와 열교환시켜야 되는 냉매

가 많이 필요하게 되며 응축기에서 더 많은 냉매

를 응축시켜야 되기 때문에 용량이 한정된 응축

기가 장착되었기 때문에 응축압력이 올라가게 되

는 것이라 판단된다. 

Fig. 5는 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 

냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따른 

증발압력변화를 나타낸 그래프이다. 온오프제어 

냉각기 대비 토출가스 바이패스 제어 냉각기의 

증발압력은 거의 비슷함을 보였으며, 온오프제어 

냉각기 대비 인버터 제어 냉각기의 증발압력은 

최소 8%에서 최대 12.4% 높게 나타남을 보였다. 

그리고 온오프제어 냉각기와 핫가스 바이패스 제

어 냉각기에 비해 인버터 제어 냉각기의 증발압

력이 높게 나타났는데 이는 인버터 압축기 보호

를 위하여 압축기 흡입냉매의 과열도를 제어기를 

통해 10℃로 EEV 스탭을 조절을 통해 압축기의 

흡입냉매의 압력이 압축기 구동 한계값을 벗어나

는 것에 대한 방지하도록 하였는데 이로 인한 것

으로 판단된다.

Fig. 6은 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 

냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따른 

압축기 소요동력 변화를 나타낸 그래프이다. 냉각

기에서 소비하는 전력으로는 압축기 구동에 필요

Fig. 5 Variation of evaporating pressure with respect 

to load

한 전력과 공랭식 응축기에 장착된 펜 구동전력

과 제어컨트롤부의 소요전력과 유체의 순환을 위

해 장착된 워터펌프의 구동 전력 등이 있다. 압축

기기 구동소요전력을 측정하기 위하여 압축기에 

별도 장착된 파워메터를 통해 압축기 소요동력을 

측정하였다. 

온오프 제어 냉각기의 경우에는 부하변화에 따

른 소요동력의 차는 5%, 핫가스 바이패스 제어 

냉각기의 경우에는 부하변화에 따른 소요동력의 

차이는 18% 증가함을 보였으나. 인버터 제어 냉

각기의 경우에는 부하변화에 따른 소요동력의 차

이는 66%로 두가지 방식에 비해 소요동력의 차이

가 큼을 보였다. 그리고 온오프제어 냉각기 대비 

핫가스 바이패스 제어 냉각기의 응축압력은 최소 

6.2 %에서 최대 10.1% 낮게 나타남을 보였으나, 

온오프제어 냉각기 대비 인버터 제어 냉각기의 

응축압력은 최소 2.8%에서 최대 8.5% 낮게 나타

남을 보였다. 이는 온오프 제어 냉각기는 압축기 

구동을 통해 단순히 설정온도에 도달하게 되면 

작동을 멈추며 벗어나는 경우 구동하는 것으로 

온도 조절을 대신하게 되지만, 핫가스 바이패스 

제어 냉각기는 낮은 부하에서도 압축기 멈춤 없

이 일정한 소요 동력을 사용하며 압축기를 구동

하며 온도조절 하는데 이러한 이유로 인해 핫가

스 온오프 제어 냉각기에 비해 소요 동력이 상대

적으로 큰 것으로 판단된다. 그리고 인버터 제어

Fig. 6 Variation of compressor power with respect 

to load
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Fig. 7 Variation of COP with respect to load

냉각기의 경우에는 부하가 적은 경우 구동소요전

력의 2/3 이상을 사용하는 압축기의 회전수를 제

어하기 때문에 낮은 부하에서는 두가지 방식에 

비해 낮은 소요동력을 나타내는 것으로 판단된다. 

Fig. 7은 온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 

냉각기의 외기온도 30℃에서 부하 변동에 따른 

COP의 변화를 나타낸 그래프이다. 냉각기별 COP 

경향은 Fig. 6의 압축기소요동력 변화 그래프와 

같은 경향를 보였다. 이는 COP는 압축기소비동력

과 냉각능력의 비로 산정이 되기 때문이다. 

온오프 제어 냉각기의 COP 범위는 1.44∼4.08, 

핫가스 바이패스 제어 냉각기의 COP범위는 1.72

∼4.2 사이로 나타났으며, 인버터 제어 냉각기의

COP의 범위는 3.36∼4.3 사이로 나타났다. Fig. 7

에서 알 수 있듯이 2.5 kW 이하 부분부하에서의 

COP값은 인버터 제어 냉각기가 가장 우수한 값을 

보였는데, 이를 통해 인버터 제어 방식 냉각기는 

부분 부하 가동이 많은 기기에 사용시 가장 성능

이 우수한 제어 방식임을 확인 할 수 있었다. 

5. 결  론

온오프, 핫가스 바이패스, 인버터제어 냉각기의 

온도 제어 시스템의 부하변화에 따른 운전 특성

을 비교 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻을 수 

있었다.

1. 온오프 제어 냉각기 부하변화에 따른 소요동

력의 차는 5%, 핫가스 바이패스 제어 냉각기는 

18%, 인버터 제어 냉각기는 66%로 인버터 제어 

냉각기는 나머지 두 가지 방식에 비해 소요동력

의 차이가 크다.

2. 부분부하에서는 인버터 제어 냉각기의 COP 

가장 우수하며, 부분 부하 가동이 많은 기기에 사

용시 가장 성능이 우수한 온도 제어 방식이다. 

후  기

본 연구는 교육과학기술부와 한국산업기술진흥

원의 지역혁신인력양성사업으로 수행된 연구결과
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