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기호설명

B = Thickness of section 
CV = Charpy V-notch impact energy
CVN = Charpy V-notch 
KI = Mode I applied stress intensity factor 
KIc = Plane strain fracture toughness
Kmat,25 = K-based fracture toughness corresponding 

to thickness 25 mm

1. 서 론

최근 HDPE (high density polyethylene) 재질은 우

수한 부식 저항성, 저렴한 재료/설치 비용 등의 이유

로 원자력발전소 안전 3등급 매설배관에 적용되고 

있다(1). 이러한 HDPE 배관을 접합하는 대표적인 열 

융착 공정 동안, 융착부에 발생하는 비드 (bead)로 

인하여 응력집중이 야기되며 결국 피로 수명이 저감

될 수 있다. HDPE 재질의 피로에 대한 다양한 연구

들이 수행되었다(2~6). 이러한 기존 연구들은 열 융착

부의 비드가 피로수명에 미치는 영향을 평가하지 않

았다. 김종성 등(7)은 맞대기 열 융착부의 비드가 인

장 피로 하중 조건하에서 피로수명에 미치는 연구를 

수행한 바 있으나, 굽힘 피로 하중 조건에서의 열 융

착부 비드의 영향을 고찰한 바 없다. 

본 연구에서는 맞대기 열 융착부를 가진 시편과 

모재 시편에 대해 하중 제어 조건 하에서 굽힘 피로

실험을 수행하여 맞대기 열 융착부의 비드가 굽힘 

피로수명에 미치는 영향을 고찰하였다.
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ABSTRACT

The fatigue behavior of thermal butt fusion in safety class III high-density polyethylene (HDPE) buried piping
for nuclear power plants was investigated using load-controlled bending fatigue on four-point bend test specimens.
Based on the results, the presence of thermal butt fusion beads was confirmed to reduce the fatigue lifetime in
the low- and medium-cycle fatigue regions while having a negligible effect in the high-cycle fatigue regions.  
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2. 본 론

2.1 평가 대상

본 연구의 실험에 사용된 HDPE 배관은 김종성 등

의 인장 피로 시험 연구에 사용된 재료와 동일하다7.  

대한유화의 P600 HDPE (PE100)으로 생산된 배관이 

사용되었으며 배관의 외경과 두께는 각각 319.7mm

와 31.2 mm이다. ASME B&PV Code Case N-755-1(8)

에 제시된 단일 고압 열융착 절차를 적용하여 맞대

기 융착되는데 맞대기 열 융착 공정 변수는 Table 1

에 제시하고 있다. 

Table 1. Specification of the thermal butt fusion procedure 
variables.

Conditions Criteria

Heating plate temperature (oC) 205

Interfacial pressure (bar) 5.2

Bead size after heating (mm) ≥6.0

Removal time of heating plate (sec) ≤5.0

Time to interfacial pressure (sec) ≤12.9

Pressure maintenance time (min) ≥18

2.2 굽힘 피로시험 방법

효율적인 굽힘 피로 실험을 위해 KS M 3036(9)에 

제시된 형상에 따라 내외표면의 가공 없이 HDPE 배

관으로부터 굽힘 피로 시편들이 제작되었다. 모재 

굽힘 피로 시편과 맞대기 융착부 굽힘 피로 시편의 

형상을 Fig. 1 보여주고 있다. Fig. 1(a)와 1(b)는 각각 

맞대기 열 융착부가 없는 모재 시편과 맞대기 열 융

착부가 존재하는 융착부 시편의 기하학적 형상과 차

원을 제시하고 있다. 비드가 형성된 맞대기 열 융착

부의 횡절단면 형상을 Fig. 2에 제시하고 있다. 

Fig. 3에서 보이는 것처럼 최대 하중 10톤 사양의 

MTS 사의 동적만능재료시험장비(10)를 사용하여 하중 

제어 조건 하에서 4점 굽힘 피로실험을 수행하였다. 

굽힘 피로시험의 최대 하중은 Fig. 4에서 보이는 것처럼 

단순 굽힘 시험의 최대 하중(3.8kN), 최대 하중의 

0.75(2.85 kN), 0.5(1.9kN) 세 가지로 설정하였다. 가진 

주파수는 1Hz로 설정하였다. 피로 싸이클의 수명 기준은 

Fig. 5에서 보이는 것과 같이 최대 스트로크 변위가 최초 

최대 스트로크 변위의 2배가 되는 시점으로 설정하였다. 

2배의 기준은 굽힘 하중이 지배적인 경우에 대해 ASME 

Code Case N-755에 제시된 Ring Deflection 기준을 초과

하는 강성 저하 임계 기준으로부터 도출된 것이다. 

(a) Base material (b) Fusion Joint

Fig. 1 Schematic configurations and dimensions of the 
bending fatigue test specimens

Fig. 2 Cross-sectional view of thermal butt fusion joint

Fig. 3 Load-controlled bending fatigue test using a dynamic 
UTM.
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Fig. 4 Maximum force during monotonic bending test

Fig. 5 Variation of stroke displacement vs. bending fatigue 
cycle

또한, 굽힘 피로시험 동안 시편 표면 온도를 FLIR 

Systems 사의 적외선 열화상 카메라 FLIR T600(11)

(해상도 640× 480픽셀, 정밀도는 ±2℃, 측정 범위 

-40℃~ 500℃)로 측정하였다. 온도를 측정한 이유는 

고분자인 HDPE 특성상 반복적인 하중이 빠른 속도

로 가해지면 발열 현상이 발생할 수 있기 때문이다.  

맞대기 융착부 없는 모재 시편과 맞대기 융착부를 

가진 시편에 대해 최대 하중의 0.5는 두 가지 시편 

각각 2개씩, 최대 하중의 0.75는 두 가지 시편 각각 

1개씩시험이 수행되었다. 

2.3 굽힘 피로시험 결과 

Fig. 6은 공칭 굽힘응력 진폭에 대한 굽힘 피로수명 

싸이클 수를 제시하고 있다. 그림에서 보이는 바와 같

이 1×105Cycles 이하의 중저주기 피로 영역에서는 맞

대기 융착부가 없는 모재 시편의 피로수명이 맞대기 

융착부를 가진 시편의 피로수명보다 동일 응력진폭 

하에서 짧음을 알 수 있다. 1×105Cycles 이상의 고주

기 피로영역에서는 맞대기 융착부의 존재 여부에 무

관하게 유사한 피로수명을 나타냄을 알 수 있다.

Fig. 6 Bending fatigue test results of the thermal butt fusion 
joint and base material specimens

식 (1)과 (2)는 맞대기 융착부를 가진 시편의 피로

실험 관계식과 맞대기 융착부가 없는 모재 시편의 

굽힘 피로실험 관계식을 각각 제시하고 있다.

 ln  (융착부 시편) (1)

 ln  (모재 시편 ) (2)

여기서 Sb는 공칭 굽힘응력 진폭 (MPa), N은 피로

수명 싸이클 횟수 (Cycles)를 의미한다. 

주어진 동일 피로수명 싸이클에 대해 융착부를 가

지는 배관 또는 시편의 공칭 굽힘응력 진폭에 대한 

융착부 없는 모재 배관 또는 시편의 공칭 굽힘응력 

진폭의 비인 대비 응력증대계수 SIF는 Markl에 의해 

다음과 같이 정의된다(12). SIF가 1보다 크다는 것은 

융착부 없는 모재 배관 또는 시편의 경우 융착부를 

가지는 배관 또는 시편 보다 동일 피로수명 싸이클에 

대해 큰 공칭 굽힘응력진폭이 나타냄을 의미한다.

SIF = St-base / St-withfusion (3)

여기서 St-base는 주어진 굽힘 피로 수명 싸이클에 

해당되는 모재 시편의 공칭 굽힘응력 진폭, St-withfusion

는 주어진 동일 굽힘 피로 수명 싸이클에 해당되는 

맞대기 열 융착부 시편의 공칭 굽힘응력 진폭이다. 

Fig. 7은 굽힘 피로하중에 대한 SIF 식 (3)과 각 시편

의 굽힘 피로수명 관계식인 식 (1)과 식 (2)를 이용하여 

도출한 피로수명 싸이클에 대한 굽힘 피로 SIF 변화를 

제시하고 있다. 여기서 SIF 도출을 위한 기준은 맞대기 

융착부를 가진 시편의 시험 결과가 아니라 응력집중부

인 맞대기 융착부를 갖지 않는 모재 시편의 시험 결과이

다. 그림에서 보이는 바와 같이 1,000Cycles 정도에서 

0.9535의 값을 나타냄을 보이고 있다. 즉, 맞대기 융착
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부를 가진 시편의 경우 맞대기 융착부를 갖지 않는 

모재 시편보다 0.9535배의 굽힘 응력진폭에서 동일 

피로수명 싸이클 1,000cycles을 나타냄을 알 수 있다. 

Fig. 8은 적외선 열화상 카메라로 측정한 굽힘 피로 

실험 동안의 시편의 온도 분포를 보여주고 있다. 여기

서 빨간 색은 최대 온도를, 파란색은 최소 온도를 의미

한다. 그림에서 보이는 바와 같이 시편 중앙부 하단 (즉, 

최대 굽힘 응력 발생 부위)에서 최대 온도가 발생함을 

알 수 있다. Fig. 9는 적외선 열화상 카메라로 측정한 

피로 싸이클에 따른 굽힘 피로시편의 최대 온도  발생 

Fig. 7 Variation of the SIF vs. bending fatigue lifetime 
cycle

Fig. 8 Temperature distribution during bending fatigue test 
measured by an intra-red thermal imaging camera

Fig. 9 Temperature histories at maximum temperature 
generation points during bending fatigue test 
measured by an intra-red thermal imaging camera

지점의 온도 변화를 제시하고 있다. 최대 온도는  피로 

싸이클이 증가할수록 증가하는데 약 4,000cycles 이후 

그 증가 기울기가 완만해지는 것을 알 수 있다. 피로하

중이 10,000cycles 작용시 최대 약 4.66℃의 표면 온도 

상승이 발생하는 것을 알 수 있다. 피로하중인 응력진

폭이 증가할수록 온도 상승도 증가한다. 

3. 결 론

HDPE 배관 맞대기 열 융착부의 비드가 굽힘 피로

수명에 미치는 영향을 고찰한 결과, 다음과 같은 결

론을 얻었다.

• 저주기 피로 영역에서는 융착부를 갖지 않는 모

재 시편의 피로수명이 맞대기 융착부를 가진 시

편의 피로수명보다 동일 응력 진폭 하에서 짧음 

• 고주기 피로영역에서는 맞대기 융착부의 존재 

여부에 무관하게 유사한 피로수명을 나타냄

• 피로수명 싸이클이 증가할수록 SIF는 증가하여 

1.5×105cycles 이상 에서는 맞대기 융착부를 가진 

시편과 맞대기 융착부를 갖지 않는 모재시편의 

동일 응력 진폭에 대해 동일 피로 수명으로 인하

여 1의 값을 갖음

• 적외선 열화상 카메라로 측정 결과 최대 온도는 

시편 중앙부 하단(즉, 최대 굽힘 응력 발생 부위)

에서 증가하고 4,000cycles 이후 증가율이 완만해

지고 피로하중인 응력 진폭이 증가할수록 온도 

상승도 증가함 
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